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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1039/LB/2026

1. ZLECENIODAWCA/NR ZLECENIAY 2);

Radkowskie Ustugi Komunalne Sp.z 0. 0. ul. Rynek 1 57-420 Radkdw; zlecenie nr 34/2026/2

2. ADRES POBIERANIAY2);

Wambierzyce

3. MIEISCE POBIERANIA 2;

Ujecie wody surowej — rura przelewowa

4. PRZEDMIOT POBIERANIAY 2);

5. POCHODZENIE WODY/SCIEKUY 2+

woda do spozycia przez ludzi - woda surowa

Wodociag Wambierzyce

6. RODZAJ WODY/$CIEKUY 2);

7. OBSZAR BADAN/POBIERANIAY 2;

woda powierzchniowa

regulowany prawnie Dz.U. 2019, poz. 1747

8. CEL BADAN/POBIERANIAY 2);

9. PROBKOBIORCA!:

monitoring wody surowej

Renata Kopycka - pracownik laboratorium

10. METODA POBIERANIAY): 11. DATA/GODZINA POBIERANIAY):

PN-EN ISO 19458:2007 [A] 29.07.2026 29.07.2026
PN-ISO 5667-5:2017-10 [N] 09:20 09:30
prébka jednorazowa

12. STAN PROBKI:

13. NR PROTOKOLU PRZYJECIA:

bez zastrzezen 1039/2026
14. DATA PRZYIECIA PROBKI: 15. DATA ROZPOCZECIA BADAN: 16. DATA ZAKONCZENIA BADAN:
29.07.2026 29.07.2026 03.08.2026
17. INFORMACIE ISTOTNE DLA WYKORZYSTANIA WYNIKU BADAN:
brak
18. UWAGI: odstepstwa, uzupelnienia albo ograniczenia od metody badawcze], inne
brak
KOD.PROBKI: 1039/Ch
Lp. badany parametr norma/procedura badawcza/zakres | jednostka wynik/rezultat® wartosé stwierdzenie
* niepewnosé (jezeli parametryczna® zgodnodci/
dotyczy) opinia,
interpretacja
1 | barwa A | PN-ENISO 7887:2012 R mg/l Pt <2,0 (2£0,2) L | Al-20mg/i zgodny -A1
(2-100) mg/1 Pt A2-100 mg/I
A3-200 mg/|
2 | pH* A | PN-EN ISO 10523:2012 R - 74 0,1 L | A1-6,5-85 zgodny — Al
(4,0-9,0) temp. A2-5,5-9,0
pomiaru: A3-5,5-9.0
19,5°C
3 | przewodnos¢ elektryczna | A PN-EN 27888:1999 R uS/ecm 133,6 +6,7 i A1-1000 pS/cm zgodny - A1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1039/LB/2026
KODPROBKI: 1039/Ch
Lp. badany parametr norma/procedura badawcza/zakres | jednostka | wynik/rezultats wartosc stwierdzenie
+ niepewnosc (jezeli parametryczna® | zgodnosci/
dotyczy) opinia,
interpretacja
wiasciwa* (100-3000) pS/ecm temp. A2-1000 pS/cm
pomiaru: A3-1000 pS/cm
25,0°C
48 | zapach N PN-EN 1622:2006 R TON 1 te— Al-3 zgodny — Al
A2-10
A3-20
54 | steienie jonu A PB-05 wyd. 6 z dnia R mg/l <0,013 (0,013% Al1-0,5mg/I NHs* | zgodny-—Al
amonowego 27.11.2024 na podstawie NH* 0,003) A2 -1,5 mg/l NHs*
testu Merck nr 1.14752 A3 -2 mg/l NH¢*
(0,013-0,600) mg/1
(0,08-57,56) mg/I
6. | steienie azotandw A PB-004 wyd. 6 z dnia R mg/l 7,8 1,6 Al-50 mg/l Zgodny—A1
27.11.2024 na podstawie NOs A2 -50 mg/l
testu Merck nr 1.14773 A3 -50mg/l
(0,9-60,0) mg/l
{0,6-100) mg/I
74| stetenie telaza A PB-01 wyd. 6 zdnia R mg/fl 0,009 10,002 A1-0,3mg/l Zgodny - Al
27.11.2024 na podstawie A2 -2mg/l
testu Merck nr 1.14761 A3 =2 mg/l
) {0,005-1,0) mg/!
84| steienie manganu A PB-15 wyd. 1z dnia R mg/l <0,005 (0,005 A1-0,05mg/l Zgodny —Al
27.11.2024 na podstawle 0,001) A2-0,1mg/fl
testu Nanocalor nr 1-26 A3 -1mg/l
(0,005-2,00) mg/I
9| stetenie chlorkéw A PN-ISO 9297:1994 R mg/l <5 (5t 1) A1-250 mg/I Zgodny - Al
(5-500) mg/I A2 - 250 mg/l
A3 =250 mg/|
10| BZTs A PN-EN 150 1899-2:2002 R mg/l 0,94 +0,19 Al<3mg/l Zgodny—A1l
(0,5-6) mg/l A2 <5 mg/l
A3 <7 mg/l
il
11.§| CHZT A PN-ISO 15705:2005 R mg/l <8,0 (8,0+ 1,6) Al-25mg/l Zgodny —Al
(8,0-3500) mg/I A2-30mg/l
A3-30mg/l
12.§l| zawiesiny ogdine** A PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | R mg/l <2,0 (2,0£0,5) Al-25mg/l Zgodny - Al
(2,0-5000) mg/I A2 -30 mg/l
A3 -35 mg/|
13| Tlen rozpuszczony N PN-EN 5814:2012 R % 874 wemam Al >70% Zgodny - Al
nasycenia temp. A2 >50%
tienem pomiaru: A3 >30%
17,2°C
14.{| Temperatura pobranej N PN-77/C-04584%** R %< 9,3 ———— Al-25°C Zgodny=A1l
probki wody A2-25°C
A3 -25°C

* pomfar z automatyczng kompensacjg temperatury

LLP™
***no

sowano saczki Whatman ze szkla borokrzemianowego
a nieaktualna wycofana przez PKN bez zastapienia

dolny fakres metod badani fizycznych i chemicznych jest granicg oznaczalnoéci metody

podanfj warto$¢ niepewnosci zawlera niepewnos¢ pobierania prébki
podan§ wartoé¢ niepewnosci stanowi niepewnoéé rozszerzonq przy poziomie ufnodci 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2.

badanis autoryzowal:

KIEROWNIL
Laboratorium Badania Wody i Sciekon.
sp"e‘cjalhta ds. jakosci

5
Sylwia czyriska
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1039/ LB/2026

KQD PROBKI: 1039/Ch
LJ badany parametr norma/procedura badawcza/zakres | jednostka wynik/rezultat® wartosé stwierdzenie
* niepewnos¢ (jezeli parametryczna® zgodnosci/
dotyczy) opinia,
interpretacja
kap PrOBKI: 1039/B
Lpj badany parametr norma/procedura jednostka | wynik/rezultat z wartoéé stwierdzenie
badawcza/zakres niepewnoscig (jezeli parametryczna® zgodnodci/
dotyczy) opinia,
interpretacja
1. | Liczba bakterii grupy coli* N | PN-EN ISO 9308-1:2014- R | jtk/100 390 [230;664) L Al-50jtk/100ml Zgodny — A2
12+A1:2017-04 mi A2 - 5000jtk/100mI
A3 - 500000jtk/100m!
2. | Liczba Escherichia coli* N | PN-EN ISO 9308-1:2014- R | jtk/100 1[0:8) L | A1-20jtk/100ml Zgodny - Al
12+A1:2017-04 ml A2 = 2000jtk/100ml
A3 -200000jtk/100ml!
3. | Liczba enterokokdw katowych** N | PN-EN ISO 7895-2:2004 R | jtk/100 10 [5;21] L Al -20jtk/100ml Zgodny - Al
mi A2 - 1000jtk/100ml|
A3 — 100000jtk/100m|

* grgnica wykrywalnosci wynosi 10 jtk/100ml
" 'anica wykrywalnosel wynosi 1 jtk/100m!

podana wartos¢ niepewnosci badarl zawiera nlepewnoée pobierania prdbki,

podina warto$¢ rozszerzone] nlepewnosci pomilaru dla badar mikrobiolo

Ogdina liczba mikroorganizméw = liczba kolonii

gicznych zostata oszacowana zgodnie z 150 19036.

aut}wnwal:

JIERU W N
un"fBar.hnin Wody :

specjalista ds /Akﬁécf
y

et = S

{
Sylwia Rac’faczyﬁska

BAliANIA WYKONANE PRZEZ ZEWNETRZNEGO DOSTAWCE

mrl PROBKI:

ZAEACZNIK DO SPRAWOZDANIA:

10.’9;’ P

Raport z badar nr 79390/LB/2026

* norma nieaktualna wycofana bez zastapienia

had

& J” dla It

poz 748)
“ Rozporzadzenie Ministra G darki M.

) data i godzina pobierania jest réwnoczeénie datg i godzing wy}
* rezultat badania przedstawiony w formie < lub > y*, gdzie y jest wartoscig

Zastosowane skrdty:
T badani owe / L- bad

2, Klient ma prawo do zlozenia skargi,

watnos¢ wynikdw.

ia wykonane w laboratorium / A —meto
zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 1041 lub przedstawiajgce
metodyki niereferencyine / S — zatwierdzenie PPIS w Klodzku do wykonywania badari nr 2043/2025 z dnia 09.10.2025 r. / itk

ia badari t

ych
R —

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za informacje przed:

wyniki powytej lub powyiej

la wartos¢ rozszerzonej niepewnosci stanowi niepewnoéé pomiaru tejwa
flwartoé¢ parametryczna w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakoéci wody prieznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U. 2026,

jacego dolnej lub gérnej granicy zakresu pomii B
rtosci

p kiej | Zeglugi Srodiadowe] z dnia 29.08.2019 roku w sprawie wymagar jakim powinny odp
wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoéci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi (DZ.U. 2019 poz. 1747)

4. W przypadku, gdy prébki zostaty pob

F.05¢/P.04 wyd.13 z dnia 27.07.2026

przez zlec

w
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p

dy / R~ metodyki

1. Bezpisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

ikéw. Wyniki badar dotycza pobranej

Y dla prébek nie pobranych przez lab ium inf je podane/dostarczone przez zlec % moga one wplywac na wainos¢ wynikéw. Wyniki badan dotycza
otrzymane] prabki

“dla prébek pobranych przez laboratorium informacje podane/dostarczone przez zleceniodawce, moga one plywad na wainodé w

i badane] prdbki

za ok ‘wadvpﬂwi-- hni,

k tworzacych kol

£l L i

dy akredytowane przez PCA, zakres akredytacji nr AB 1041/ N— metody nieakredytowane, nie
referencyjne o ile prawo tak stanowi / NR —
=liczba j

z badan dostarczone/podare przez zleceniodawce, ktére moga wptynac na

ce, laboratorium nie ponosi edp

izap
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1039/LB/2026

prabki.

Inforinacje dotyczace stwierdzenia zgodnoéci:

Stwigrdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do aktu prawnega:

Rozp{rzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 29.08.2019 roku w sprawie wymagar jakim powinny odpowiadaé wody powierzchniowe
zystywane do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spoiycia przez ludzi (DZ.U. 2019 poz. 1747)

ierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowato zasade podejmowania decyzji: wg wytycznych ILAC-G8:09/2018: binarne — zasada prostej akceptac]i (pkt 4.2.1).
etody dostepny w zataczniku 2-03/P04 (zasada nr 1).

dokumencie odniesienia wskazanym przez zleceniodawce nie okreslono kryterium dla danego badania lub badan w analizowanej prébce stwierdzenie
zgodrjosci nie jest mozliwe.

spravfozdanie zatwierdzit: Labomlorlurl': Li'é;,’ﬁ“ &I&l}&y i Sciekdw

specjalista g5 jakokci

Sylwia Rjd;cxyﬂska

data furzqdzenla sprawozdania: 21.08.2026
spravl)zdanie sporzadzono w 1 egz. egz. nr 1: klient | kopia egz. nr 1: archiwum w/m
KONIEC SPRAWOZDANIA
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