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BADANIA

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzjalioseia; kie Ustugi Komunaine
ul. Niepodlegtosci 56, 57-400 Nowa Ruda ; e
tel./fax. 74 872 46 76

_Ep. Z0.0. R

Laboratorium Badania Wody i Sciekéw w $cinawce Dolnej
57-410 Scinawka Dolna

AB 1041 tel. 74 872 46 76 wew. 318 i . .
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1041/LB/2026
1. ZLECENIODAWCA/NR ZLECENIAY?);
Radkowskie Ustugi Komunalne Sp. zo. 0. ul. Rynek 1 57-420 Radkdw; zlecenie nr 34/2026/2
2. ADRES POBIERANIA2);
Ujecie Wodospady II
3. MIEJSCE POBIERANIAY ;
Ujgcie wody surowej z wodospadu
4. PRZEDMIOT POBIERANIAY 2); 5. POCHODZENIE WODY/$CIEKUY 2
woda do spozycia przez ludzi - woda surowa Wodocigg Radkéw
6. RODZAJ WODY/SCIEKU 2); 7. OBSZAR BADAN/POBIERANIAY 2);
woda powierzchniowa regulowany prawnie Dz.U. 2019, poz. 1747
8. CEL BADAN/POBIERANIAY2); 9. PROBKOBIORCAY;
monitoring wody surowej Renata Kopycka - pracownik laboratorium
10. METODA POBIERANIAY; 11. DATA/GODZINA POBIERANIAY;
PN-EN 1SO 19458:2007 [A] 29.07.2026 29.07.2026
PN-1SO 5667-6:2016-12 [N] 10:15 10:25
prébka jednorazowa
12. STAN PROBKI: 13. NR PROTOKOLU PRZYJECIA:
bez zastrzezeri 1041/2026
14. DATA PRZYIECIA PROBKI: 15. DATA ROZPOCZECIA BADAN: 16. DATA ZAKONCZENIA BADAN:
29.07.2026 29.07.2026 03.08.2026
17. INFORMACIE ISTOTNE DLA WYKORZYSTANIA WYNIKU BADAN:
brak
18. UWAGI: odstepstwa, uzupetnienia albo ograniczenia od metody badawcze}, inne
brak
KOD.PROBKI: 1041/Ch
Lp. badany parametr norma/procedura badawcza/zakres | jednostka :ynni:!k::::::f:jeie" :r:;:f:mmaﬂ x:jenr::;i;ie
dotyczy) opinia,
interpretacja
barwa A | PN-EN ISO 7887:2012 R mg/lPt | <2,0 (2¢0,2) | L | A1-20mg/i zgodny -A1
(2-100) mg/I Pt A2-100 mg/I
A3-200 mg/l
pH* A | PN-EN ISO 10523:2012 R - 8,0 +0,1 L | A1-65-85 zgodny - A1
(4,0-9,0) temp. A2-5,5-9,0
pomiaru: A3-5,5-9,0
19,6°C
przewodnosc elektryczna | A PN-EN 27888:1999 R uS/em 258 £13 L A1-1000 pS/cm zgodny — Al
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1041/LB/2026

KOD PROBKI: 1041/Ch
Lp. badany parametr norma/procedura badawcza/zakres | jednostka | wynik/rezultat® wartosé stwierdzenie
* niepewnosc (jeieli parametryczna® zgodnoéci/
dotyczy) opinia,
interpretacja
whasciwa* (100-3000) pS/ecm temp. A2-1000 pS/cm
pomiaru: A3-1000 pS/cm
25,0°C
4] | zapach N | PN-EN 1622:2006 R TON 1 $ A1-3 zgodny - Al
A2-10
A3-20
5 | steienie jonu A PB-05 wyd. 6 z dnia R mg/l <0,013 (0,013 A1-0,5mg/I NH | zgodny-A1l
amonowego 27.11.2024 na podstawie NH¢* 0,003) A2 -1,5 mg/l NHs*
testu Merck nr 1.14752 A3 -2 mg/l NH4*
{0,013-0,600) mg/|
(0,08-57,56) mg/I
6}l | steienie azotandw A PB-004 wyd. 6z dnia R mg/l 9,2 +1,8 Al-50mgfl Zgodny —= Al
27.11,2024 na podstawie NOs A2 =50 mg/l
testu Merck nr 1.14773 A3 -50 mg/
(0,9-60,0) mg/l
(0,6-100) mg/I
78| steienie ielaza A PB-01 wyd. 6 zdnla R mg/l <0,005 (0,005 A1-0,3mg/l Zgodny - Al
27.11.2024 na podstawie 0,001) AZ-2mg/l
testu Merck nr 1.14761 A3 -2 mg/l
{0,005-1,0) mg/l
84| steienie manganu A PB-15 wyd. 1 z dnia R mg/l <0,005 (0,005 A1-0,05mg/l Zgodny - Al
27.11.2024 na podstawie 0,001) A2-0,1mg/l
testu Nanocolor nr 1-26 A3 -1mg/l
(0,005-2,00) mg/l
9| stezenie chlorkéw A PN-ISO 9297:1994 R mg/l <5 (5 1) A1-250 mg/l Zgodny - Al
(5-500) mg/l A2 - 250 mg/|
A3 =250 mg/I
104| BZTs A PN-EN I1SO 1899-2:2002 R mg/l <0,5 0,5¢0,1 Al <3mg/l Zgodny — Al
(0,5-6) mg/l A2 <5 mg/|
A3 <7 mg/l
118| CHZT A PN-ISO 15705:2005 R mg/l <8,0 (8,0+1,5) Al1-25mg/l Zgodny— Al
(8,0-3500) mg/I A2 =30 mg/l
A3 =30 mg/l
12§l| zawiesiny ogélne** A PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | R mg/l <2,0 (2,0£0,5) Al =25 mg/l Zgodny - Al
(2,0-5000) mg/I A2 -30 mg/|
A3 -35mgfl
13.{| Tlen rozpuszczony N PN-EN 5814:2012 R % 87,4 ———- Al1>70% Zgodny — Al
nasycenia | temp. A2 >50%
tlenem pomiaru: A3 >30%
15,6°C
14.){| Temperatura pobranej N PN-77/C-04584*** R % 8,5 —— Al-25°C Zgodny — Al
A3 -25°C
* pomfar 2 tyczng komp jq temp y
b sgczki What ze szkia borokrzemianowego
***nofma nieaktualna wycofana przez PKN bez zastapienia

dolny dpkres metod badan fizycznych i chemicznych jest granicy oznaczalnosci metody

podan
podan

wartos¢ niep dcl

iera niep 4¢ poblerania prébki

wartoéé niepewnosci

e ¢ u?ﬁm‘ﬁ““d 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

badani

) autoryzowat:

Laboratorium Badania Wody 1 SCIEROW
' specjalista ?{jako{a
7

Sylwia Raj aczyriska
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4D PROBKI: 1041/Ch
I.r! badany parametr norma/procedura badaweza/zakres Jednostka | wynik/rezultat® wartos¢ stwierdzenie
+ niepewnosé (jezeli parametryczna® zgodnosci/
dotyczy) opinia,
interpretacja
Kap PROBKI: 1041/B
Lp badany parametr norma/procedura Jednostka | wynik/rezultat® z wartos¢ stwierdzenie
badawcza/zakres niepewnodcia (jezeli parametryczna® zgodnosci/
dotyczy) opinia,
interpretacja
1. | Liczba bakterii grupy coli® N | PN-EN ISO 9308-1:2014- R | jtk/100 68 [40;115] L Al - 50jtk/100ml Zgodny — A2
12+A1:2017-04 ml A2 - 5000jtk/100mI
A3 - 5000004jtk/100ml
2. | Liczba Escherichia coli* N [ PN-EN ISO 9308-1:2014- R | jtk/100 0 £ Al - 20jtk/100m| Zgodny A1
12+A1:2017-04 ml A2 = 2000jtk/100m!
A3 - 200000jtk/100ml|
[B. | Liczba enterokokéw kalowych* N | PN-EN ISO 7899-2:2004 R | jtk/100 2[0;9] L Al -20jtk/100ml Zgodny A1
mi A2 - 1000jtk/100ml
A3 - 100000jtk/100ml

* griinica wykrywalno$ci wynosi 1 jtk/100m1

na wartoé¢ rozszerzonej niepewnoéc pomiaru dla badari mikrobiologicznych zostata oszacowana 2godnie z 150 19036,

poann wartos¢ nlepewnosci badan zawlera niepewnoét poblerania prébki.
Ogdina liczba mikroorganizméw = liczba kolanii

autdryzowat: IEROWNIN

K
Laboratorium Badania Wody i Sciekdw
specjalista ﬁs jakotci

sl
Sylwia lé/c;aczyﬁskﬂ

BﬁqﬂNlA WYKONANE PRZEZ ZEWNETRZNEGO DOSTAWCE

Kod PROBKI: ZAEACZNIK DO SPRAWOZDANIA:

1041/p

Raport z badan nr 79391/LB/2026

Hdla prébek nie pobranych przez lab
otrzymane] prébki

2 dla prébek pob
i badanej prébki
* norma nieaktualna wycofana bez zastaplenia

“data i godzina pobierania jest réwnoczesnie datg i godzing wykonania badari terenowych
9 rerultat badania nresd

ych przez lab ium inf je podane/d one przez zlec g, Mogg one wplywad na wai

metody; dla muitartu badania wartos¢ rozszerzonej ni

tej sci

wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoéci w wodg przeznaczona do spotycia przez ludzi (DZ.U. 2019 poz. 1747)

Zastosowane skréty:
T—badania terenowe / L- badania yh w lat jum [ A— dy ak

zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 1041 lub przedstawiajace wyniki powyiej lub powye] zak dy /R— fy

Bez pi ej zgody lab ium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calodd.

metodyki niereferencyjne / S — zatwierdzenie PPIS w Kiodzku do wykonywania badan nr 2043/2025 z dnia 09.10.2025 r. / jtk=liczba jedn

L

2. Klient ma prawo do zlozenia skargi.

3. Llaboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za informacje przedstawione w sprawozdaniu z badar dostarczone/pod:
watnoéé wynikow.

probki.
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przez zlec

lum informacje podane/dostarczone przez zleceniodawce; moga one wplywaé na watnoéé wynikdw, Wynikl badan dotycza

Wyniki badar dotyczq pobranej

y w formie < lub > y", gdzie y jest wartoécia mezurandu odpowiadajgcego dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej
éci ‘o | -

ia Ministra Zdrowia ; dnla 22.65.2026 I w sprawie jakosci wody prieznaczonej do spotycia przez ludzi (Dz.U. 2026,

“ wartosé parametryczna w odniesieniu do Rozporzaqd
poz. 748)
“ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédidowej z dnia 29.08.2019 roku w sprawie wymagari jakim powinny odpowladaé wody powierzchniowe

dytowane przez PCA, zakres akredytacji nr AB 1041 / N ~ metody nieakredytowane, nie
ki yine o ile prawo tak stanowi / NR —
ostek tworzgcych kolonie

e, ktdre moga wplynaé na

4. W przypadku, gdy probki zostaly pobrane przez zleceniodawce, laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pochodzenie, sposéb pobierania i reprezentatywnosé




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1041/LB/2026

ierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowato zasade podejmowania decyzji: wg wytycznych ILAC-G8:09/2019: binarne — zasada prostej akceptacji (pkt 4.2.1).
etody dostepny w zataczniku Z-03/P04 (zasada nr 1).

dokumencie odniesienia wskazanym przez zleceniodawce nie okredlono kryterium dla danego badania lub badan w analizowanej préhce stwierdzenie
osci nie jest moiliwe.

RIEROWINTR .
spravjozdanie zatwierdzit: Laboratorium Badania Wody i Sciekow

specjalista d? Jakosci

Sylwia Ra/da/;zyriska

data Ponadmnia sprawozdania: 21,08.2026
spmlnzdanle sporzadzono w 1 egz. egz. nr 1: klient | kopia egz. nr 1: archiwum w/m
KONIEC SPRAWOZDANIA
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